
 
Podłączenie sterowania podstawowego, termostatu pomieszczeniowego i termostatu 2-stopniowego 4ATA002 

do aparatu grzewczo-wentylacyjnego TECNOCLIMA ENERGY z palnikiem 2-stopniowym 
 

FUNKCJE: WYBÓR TRYGU PRACY OGRZEWANIAE (UTRZYMYWANIE TEMPERATURY W POMIESZCZENIU ) / WENTYLACJA (AUTOMATYCZNA ZMIANA MOCY PALNIKA MAX/MIN (TERMOSTAT 0-40°C Z CZUJNIKIEM KANAŁOWYM)); 

ZAŁĄCZANIE TRYBU ZIMA/LATO; ZAŁĄCZENIE WENTYLATORA NAWIEWU DO PRACY CIĄGŁEJ; SYGNALIZACJA BLOKADY PALNIKA. 
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ENERGY schemat 10014128-TC 

UWAGA: 

przełącznik pracy CV w pozycji ogrzewanie  
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