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ZESTAWIENIE I OPIS ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH 
 

SYMBOL OPIS 

AE ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

AEB ZASILANIE ELEKTRYCZNE PALNIKA 

AS ZASILANIE ELEKTRYCZNE GRZAŁKI (OPCJ.) 

LT OBWÓD ZAŁĄCZENIA PALNIKA 

CV PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY "OGRZEWANIE - STOP - WENTYLATOR" W URZĄDZENIU 

FA BEZPIECZNIK WEWNĘTRZNYCH OBWODÓW AUTOMATYKI URZĄDZENIA 

FAN TERMOSTAT WENTYLATORA FAN (25÷35C) 

FB BEZPIECZNIK PALNIKA 

FV1 BEZPIECZNIK FALOWNIKA 1 

FV2 BEZPIECZNIK FALOWNIKA 2 

  

TR TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA TR - ODBLOKOWANIE AUTOMATYCZNE 

LM TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA LIMIT - ODBLOKOWANIE RĘCZNE 

K1 PRZEKAŹNIK ZAŁACZENIA FALOWNIKA 

LX PRZEKAŹNIK BLOKADY PRACY PALNIKA 

TA* TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY 

T SYGNALIZACJA ZAŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 

A SYGNALIZACJA BLOKADY/ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ 

M1 SILNIK WENTYLATORA NAWIEWU 1 

M2 SILNIK WENTYLATORA NAWIEWU 2 

  

MS* STYK WYŁACZNIKA KLAPY P.POŻ. 

IG GŁÓWNY WŁĄCZNIK ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO  

TZ TIMER ZAŁĄCZENIA WENTYLATORA NAWIEWU 

RB PRZEKAŹNIK OBWODU PALNIKA 

F1 BEZPIECZNIK ZASILANIA OPCJ. GRZAŁKI  

R2-R3 PRZEKAŹNIKI ZDALNEGO ZAŁĄCZANIA TRYBU PRACY 

VFD FALOWNIK SILNIKA WENTYLATORA NAWIEWU 

PT WEJŚCIE STEROWANIA FALOWNIKA 0-10V DC 
 

*  Nie objęte dostawą 

  

Podłączenia zasilania elektrycznego i automatyki sterującej do wykonania przez Instalatora. 

 

 

               ZESTAWIENIE ELEMENTÓW 

 ENERGY 640 SP 

M1-M2 7,5 kW 

IG 80 A 

FV 25 AaM 

FB 10 AaM 

F1 2 AgG 

FA 4 AgG 

VFD VFD075E43 

 10042819-TC /  ENERGY 640 -SP [2160121.2] 
 

ENERGY 970 S SP10041725-TC [2151016.1] 
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Notatki: 
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Producent: 
 

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale dell’Industria, 19 

38057 PERGINE VALSUGANA (TN) 
 

 

Ze względu na ciągłe doskonalenie całej swojej produkcji, firma Tecnoclima zastrzega sobie możliwość 

do wprowadzenia zmian technicznych, wymiarów, wyposażenia i akcesoriów bez uprzedzenia i bez 

konsekwencji prawnych. 

 

 

Niniejsza instrukcja zostaje przekazana każdemu użytkownikowi wraz z zakupionym urządzeniem. 

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma TECNOCLIMA S.p.A. 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie w celach komercyjnych lub udostępnianie osobom trzecim 

w całości lub we fragmentach, łącznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzedniej 

pisemnej zgody jest zabronione. 

Wszelkie prawa właściciela znaków towarowych, które zostały przedstawione w tej publikacji są 

zastrzeżone. 

 

 

 
 

 

 

Wyłączny Przedstawiciel: 

 

K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. 
Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznań 

tel./fax: +48 61 639 58 50 
tc@k-bausysteme.pl  www.tecnoclima.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rooftopy gazowe 

K-BAUSYSTEME Sp. z o. o.  •   Biuro: ul. Ostrowska 382   •   61-312 Poznań 

tecnoclima.pl    •    rooftop.pl    •    k-bausysteme.com 

tel./fax: +48 61 639 58 50  •   tc@k-bausysteme.pl 

 

 

piece nadmuchowe • stacjonarne • mobilne • agrarne 

nagrzewnice gazowe • olejowe • wodne 

aparaty grzewczo-wentylacyjne 


