SCHEMAT ELEKTRYCZNY
10017649-TC

ENERGY, ENERGY-K, ENERGY-O, ENERGY-O/K 220/460 S
TC-E, TC-E/K, TCO-E, TCO-E/K 175/200/300/375 S

tecnoclima



ZESTAWIENIE I OPIS ELEMENTOW ELEKTRYCZNYCH

Spis tresci

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

10017649-TC / ENERGY 220_460 S; TC-E 175_200_300_375 S [K-BS_2180326.3]

ZESTAWIENIE I OPIS ELEMENTOW ELEKTRYCZNYCH

SYMBOL OPIS

AE ZASILANIE ELEKTRYCZNE

AEB ZASILANIE ELEKTRYCZNE PALNIKA

ASM ZASILANIE ELEKTRYCZNE GRZAEKI PALNIKA I GRZAtKI UZWOJEN SILNIKA (OPCJ.)
LT OBWOD TERMOSTATU ZAtACZENIA PALNIKA

vC ZAYACZENIE CIAGLE] PRACY WENTYLATORA

SB STYK TERMOSTATU 2-GO STOPNIA

cv PRZEFACZNIK TRYBU PRACY "OGRZEWANIE - STOP - WENTYLACJA"

FA BEZPIECZNIK WEWNETRZNYCH OBWODOW AUTOMATYKI URZADZENIA
FAN TERMOSTAT WENTYLATORA FAN (25+35°C)

FB BEZPIECZNIKI PALNIKA

Fv BEZPIECZNIK SILNIKA WENTYLATORA 1

FV1 BEZPIECZNIK SILNIKA WENTYLATORA 2

TR TERMOSTAT BEZPIECZENSTWA TR (80°C) ODBLOKOWANIE AUTOMATYCZNE
LM TERMOSTAT BEZPIECZENSTWA LIMIT (100°C) ODBLOKOWANIE RECZNE
Lv STYCZNIK SILNIKA WENTYLATORA 1

Lv1 STYCZNIK SILNIKA WENTYLATORA 2

LX PRZEKAZNIK BLOKADY PRACY PALNIKA

RTV WYHACZNIK TERMICZNY SILNIKA WENTYLATORA NAWIEWU 1

RTV1 WYHACZNIK TERMICZNY SILNIKA WENTYLATORA NAWIEWU 2

TA* TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY (1)

2ST* TERMOSTAT 2-GO STOPNIA

Vv SYGNALIZACIA BLOKADY/ZADZIAXANIA ZABEZPIECZEN

T SYGNALIZACIA ZAtACZENIA NAPIECIA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

G SILNIK WENTYLATORA NAWIEWU 1

Gl SILNIK WENTYLATORA NAWIEWU 2

MS* STYK WYEACZNIKA KLAPY P.POZ.

IG GrOWNY WrACZNIK ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

TZ TIMER ZAHACZENIA WENTYLATORA NAWIEWU

RB PRZEKAZNIK OBWODU ,TA + MS”

F1 BEZPIECZNIK ZASILANIA GRZALEK

* Nie objete dostawg

Podtaczenia zasilania elektrycznego i automatyki sterujgcej do wykonania przez wykwalifikowanego
instalatora z uprawnieniami elektrycznymi

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

opis Tee 175 ENERGY 2205 e 30 ENERGY 460 5
2%2.2 KW IHI0 KW 2HAKW H55 KW
IG 204 204 254 324
Fv GAal 10X38 BAaM 10X38 1240l 10X38 164aM 10X38
Fv1 BAaM 10%38 BAaM 10%38 12haM 10X38 164ak 10X38
Ly 3.0KW 3.0kW 4,0KW 5,56
Ly 3,0KW 5,0KW 4,0KW 5 5K
RTV 4-6.34 5,5-84A 5.5-84 8—124
RTW 4—6.3A 3,5-8A 5.5-84 B-124
FB B4 oM 10X38 BA aM 10X38 108aM 10X38 104aM 10%38
FA 44 oG 10X38 44 gG 10X38 44gG 10X38 BAgG 10X38
F1 249G 10X38 ZAgG 10X38 289G 10X38 289G 10X38

Schemat elektryczny 10017649-TC




SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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Schemat elektryczny 10017649-TC



Notatki:

Schemat elektryczny 10017649-TC



SCHEMAT 10017649-TC - podiaczenie palnika zasilanego napieciem jednofazowym 230V ~ 50Hz
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Schemat elektryczny 10017649-TC



Notatki:

Schemat elektryczny 10017649-TC



SCHEMAT 10017649-TC - poditaczenie palnika zasilanego napieciem tréjfazowym 400V 3N~ 50Hz
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Schemat elektryczny 10017649-TC



Notatki:

Schemat elektryczny 10017649-TC



tecnoclima

Producent:

TECNOCLIMA S.p.A.
Viale dell'Industria, 19
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)

Ze wzgledu na cigghe doskonalenie catej swojej produkcii, firma Tecnoclima zastrzega sobie mozliwose
do wprowadzenia zmian technicznych, wymiarow, wyposazenia i akcesoriow bez uprzedzenia i bez
konsekwencji prawnych.

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma TECNOCLIMA S.p.A.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, uzywanie w celach komercyjnych lub udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub we fragmentach, facznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzedniej
pisemnej zgody jest zabronione.

Wszelkie prawa wlasciciela znakow towarowych, ktére zostaly przedstawione w tej publikacii sg
zastrzeione.

Wylaczny Przedstawiciel:

K-BAUSYSTEME

IRNTEGRATOR SYSTE/MDW

K-BAUSYSTEME Sp. z 0. 0.
Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznan
tel./fax: +48 61 639 58 50
tc@k-bausysteme.pl www.tecnoclima.pl



aparaty grzewczo-wentylacyjne
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piece nadmuchowe - stacjonarne * mobilne « agrarne

K-BAUSYSTEME Sp. 2 0. 0. * Biuro: ul. Ostrowska 382 + 61-312 Poznan
tecnoclima.pl + rooftop.pl + k-bausysteme.com
tel fax: +48 61 639 58 50 + tc@k-bausysteme.pl




